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【注意】ダンパー式防煙垂れ壁は非常時に500mm降下しますので、造作物がぶつからないようにしてください
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※1回路(各番号ごと)あたり15A(1500W)までご使用いただけます



A-1-1 100V 三相４線 ELCB 2P 225/150A 三相４線　MCCB 4P 225/150A Ｉ04Ｃ-Ｌ1(2)２次ﾌﾞﾚｰｶｰ
A-1-3 100V 三相４線 ELCB 4P 100/60A 三相４線　MCCB 4P 100/75A Ｉ04Ｃ-Ｌ1(2)２次ﾌﾞﾚｰｶｰ
A-1-4 100V 三相４線 ELCB 4P 100/60A 三相４線　MCCB 4P 100/75A Ｉ04Ｃ-Ｌ1(2)２次ﾌﾞﾚｰｶｰ
A-1-5 100V 三相４線 ELCB 4P 100/60A 三相４線　MCCB 4P 100/75A Ｉ04Ｃ-Ｌ1(2)２次ﾌﾞﾚｰｶｰ
A-1-2 100V 三相４線 ELCB 2P 225/200A MCCB 4P 225/200A Ｉ04C-L1　分岐
A-1-6 100V 三相４線 ELCB 4P 100/60A 三相４線　MCCB 4P 100/75A 電灯分岐盤　２次ﾌﾞﾚｰｶｰ

100V 三相４線 ELCB 4P 100/60A
100V 単相２線 ELCB 2P 50/20A ×2回路 通路コンセント用
100V 単相２線 ELCB 2P 50/20A ×4回路 入口ライティングダクト用

A-1-7’ 100V 三相４線 ELCB 4P 50/30A
A-1-8 100V 三相４線 ELCB 4P 225/200A MCCB 4P 225/200A
おあしす分電盤1 100V 単相２線 ELCB 2P 30/20A ×19回路 厨房内設備用のため追加使用不可
おあしす分電盤2 100V 単相２線 ELCB 2P 30/20A ×3回路
A-1-A 200V 三相３線 ELCB 3P 100/100A 三相３線　MCCB 3P 100/100A I104C-MB(1)２次ﾌﾞﾚｰｶｰ
A-1-B 200V 三相３線 ELCB 3P 100/100A 三相３線　MCCB 3P 100/100A I104C-MB(1)２次ﾌﾞﾚｰｶｰ
A-1-D 200V 三相３線 MCCB 3P 250/225A 三相３線　MCCB 3P 225/225A I104C-MB(1)２次ﾌﾞﾚｰｶｰ
おあしす分電盤Ａ 200V 三相３線 ELCB 3P 30/20A ×7回路 厨房内設備用のため追加使用不可 三相３線　MCCB 3P 100/75A I104C-MB(1)２次ﾌﾞﾚｰｶｰ
おあしす分電盤Ｂ 200V 三相３線 ELCB 3P 50/20A ×3回路 三相３線　MCCB 3P 100/100A I104C-MB(2)２次ﾌﾞﾚｰｶｰ
A-1-C 200V 三相３線 ELCB 3P 100/100A 三相３線　MCCB 3P 100/100A I104C-MB(2)２次ﾌﾞﾚｰｶｰ
中央通路配線ダクトＡ-1側 100V 単相２線 ELCB 2P 50/20A ×3回路 盤はA-1-7’：ホール内 三相４線　MCCB 4P 50/30A(配線ダクト分電盤)
中央通路配線ダクトＡ-2側 100V 単相２線 ELCB 2P 50/20A ×3回路 盤はビル内機械室に設置 三相４線　MCCB 4P 50/30A(配線ダクト分電盤)
A-2-1 100V 三相４線 ELCB 4P 100/60A 三相４線　MCCB 4P 100/75A 電灯分岐盤(1)２次ﾌﾞﾚｰｶｰ
A-2-2 100V 三相４線 ELCB 4P 100/60A 三相４線　MCCB 4P 100/75A 電灯分岐盤(1)２次ﾌﾞﾚｰｶｰ

100V 三相４線 ELCB 4P 100/60A
100V 単相２線 MCCB 2P 50/20A ×2回路 通路コンセント用

A-2-3’ 100V 単相２線 ELCB 2P 50/30A ×4回路 入口ライティングダクト用
A-2-4 100V 三相４線 ELCB 4P 100/60A 三相４線　MCCB 4P 100/75A 電灯分岐盤(1)２次ﾌﾞﾚｰｶｰ
A-2-6 100V 三相４線 ELCB 4P 100/60A 三相４線　MCCB 4P 100/75A 電灯分岐盤(1)２次ﾌﾞﾚｰｶｰ
A-2-7 100V 三相４線 ELCB 4P 100/60A 三相４線　MCCB 4P 100/75A 電灯分岐盤(1)２次ﾌﾞﾚｰｶｰ
A-2-5 100V 三相４線 ELCB 4P 100/100A MCCB 4P 100/100A Fシャフト通過 IB2F電気室
A-2-8 100V 三相４線 ELCB 4P 100/60A 三相４線　MCCB 4P 225/150A Ｉ04E-Ｌ1 ２次ﾌﾞﾚｰｶｰ ユニカット 4P 400A Ｉ04E-L1 分岐 Eシャフト IB2E電気室
A-2-A 200V 三相３線 ELCB 3P 100/100A 三相３線　MCCB 3P 100/100A I104E-MB(1)２次ﾌﾞﾚｰｶｰ
A-2-D 200V 三相３線 ELCB 3P 100/100A 三相３線　MCCB 3P 100/100A I104E-MB(1)２次ﾌﾞﾚｰｶｰ
A2事務室内 200V 三相３線 ELCB 3P 50/30A A-2事務室　予備 三相３線　MCCB 3P 100/　30A I104E-MB(1)２次ﾌﾞﾚｰｶｰ
VIPルーム空調 200V 単相２線 MCCB 2P 50/20A
ＶＩＰルーム給湯器 200V 単相２線 MCCB 2P 50/20A I104E-MB(1)２次ﾌﾞﾚｰｶｰ
予備 200V 単相２線 ELCB 2P 50/20A 予備
A-2-B 200V 三相３線 ELCB 3P 100/100A 三相３線　MCCB 3P 100/100A I104E-MB(2)２次ﾌﾞﾚｰｶｰ
A-2-C 200V 三相３線 ELCB 3P 100/100A 三相３線　MCCB 3P 100/100A I104E-MB(2)２次ﾌﾞﾚｰｶｰ
A-3-1 100V 三相４線 ELCB 4P 225/150A MCCB4P 225/150A Fシャフト通過 IB2F電気室
A-3-2 100V 三相４線 ELCB 4P 100/60A 三相４線　MCCB 4P 100/75A 電灯分岐盤(1)２次ﾌﾞﾚｰｶｰ
A-3-3 100V 三相４線 ELCB 4P 100/60A 三相４線　MCCB 4P 100/75A 電灯分岐盤(1)２次ﾌﾞﾚｰｶｰ
A-3-4 100V 三相４線 ELCB 4P 100/60A 三相４線　MCCB 4P 100/75A 電灯分岐盤(1)２次ﾌﾞﾚｰｶｰ
A-3-5 100V 三相４線 ELCB 4P 100/60A 三相４線　MCCB 4P 100/75A 電灯分岐盤(1)２次ﾌﾞﾚｰｶｰ
A-3-6 100V 三相４線 ELCB 4P 100/60A 三相４線　MCCB 4P 100/75A 電灯分岐盤(1)２次ﾌﾞﾚｰｶｰ
A-3-7 100V 三相４線 ELCB 4P 100/60A 三相４線　MCCB 4P 100/75A 電灯分岐盤(1)２次ﾌﾞﾚｰｶｰ
A-3-A 200V 三相３線 ELCB 3P 100/100A 三相３線　MCCB 3P 100/100A I104E-MB(3)２次ﾌﾞﾚｰｶｰ
A-3-B 200V 三相３線 ELCB 3P 100/100A 三相３線　MCCB 3P 100/100A I104E-MB(3)２次ﾌﾞﾚｰｶｰ
A-3-D 200V 三相３線 ELCB 3P 50/30A 三相３線　MCCB 3P 100/50A I104E-MB(3)２次ﾌﾞﾚｰｶｰ
A-3-C 200V 三相３線 ELCB 3P 100/100A MCCB 3P 100/100A I03E-MB

備考展示ホールA
ホール内取出盤

Ｎｏ．
種別 取出盤仕様 特定盤仕様 シャフト 電気室

A-1

MCCB 4P 400/350A Ｉ04Ｃ-Ｌ1(2)
Ｃシャフト IB2C電気室

MCCB 4P 225/200A

主幹④仕様 主幹③仕様 主幹②仕様 主幹②ブレーカー位置 主幹①仕様 分岐盤名称

電灯分岐盤 I04M-01機械室 ＩＢ2Ｂ電気室
A-1-7 三相４線　MCCB 4P 100/75A 電灯分岐盤　２次ﾌﾞﾚｰｶｰ

三相４線　MCCB 4P 100/75A MCCB 4P 100/100A Ｉ04B-L1 分岐

I04M-01機械室 ＩＢ2Ｂ電気室

ＩＢ2Ｂ電気室

MCCB 3P 400/350A Ｉ104C-MB(1)
Cシャフト IB2C電気室

MCCB 3P 250/225A Ｉ104C-MB(2)

Bシャフト

I04M-02機械室 IB2F電気室
A-2-3

三相４線　MCCB 4P 100/75A 電灯分岐盤(１)２次ﾌﾞﾚｰｶｰ

三相３線 MCCB 3P 100/50A

電磁接触器　3P 220A I104E-MB(2)

A-3

MCCB 4P 400/400A 電灯分岐盤(1)

A-2

MCCB 4P 400/400A 電灯分岐盤(1)

電磁接触器　3P 220A I104E-MB(1)

三相４線　MCCB 4P 50/50A
MCCB 4P 225/200A
※A-1-6、A-1-7と同一主幹

電灯分岐盤

電磁接触器　3P 220A I04E-MB(3)
Eシャフト IB2E電気室

Eシャフト IB2E電気室

I04M-03機械室 IB2F電気室



A-1-7(4P 100/60A)
A-1-7´(2P 50/30A)

A-2-3(4P 100/60A)
A-2-3´(2P 50/30A)
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